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FRA 

Hydrosplit-M3 
Compteur d'énergie thermique version séparée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUEL D’INSTALLATION 
 

Avant-propos 

L’installation doit être réalisée exclusivement par un technicien qualifié. Le fabricant décline toute 
responsabilité pour les erreurs d'installation ou les dégâts provoqués par des tiers. 

Avertissement 

Le compteur contient des batteries pouvant présenter un risque : manipuler avec soin et ne pas jeter dans 
la nature. 
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INTRODUCTION 
 

Le modèle Hydrosplit-M3 est un compteur électronique séparé qui mesure l'énergie thermique utilisée 
dans les installations de chauffage et de refroidissement. 

 

Le compteur permet de calculer simultanément : 

- l'énergie thermique d’un circuit de chauffage/refroidissement 

- le volume jusqu’à deux compteurs d’eau chaude/froide sanitaire 

Le module de calcul est équipé de sorties impulsionnelles distinctes pour les calories et les frigories, ainsi 
que d'une sortie pour le raccordement à un circuit M-Bus filaire. 

 
 
 
 

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
 

- Compteur Hydrosplit-M3 

- Support 

- Vis de fixation au mur 

- Manuel d’installation 

- Scellé autocollant pour l’installateur 
 
 
 
 

INFORMATIONS GENERALES 
- Avant de procéder à l’installation et à la configuration du produit, lire attentivement les consignes 
figurant dans ce manuel. Pour des informations techniques plus détaillées, contacter le service technique. 

- L’installation doit être réalisée exclusivement par un technicien qualifié. 

- Les documents de référence pour l’instrument sont la norme EN 1434 et la directive 2004/22/UE 
(annexe MI-004). 

- Toute manipulation du compteur ou le retrait des scellés implique la déchéance de la garantie prévue. 

- Pour un calcul correct de l’énergie, le débitmètre et le compteur doivent absolument présenter la 
même valeur impulsion/litre. 
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INSTALLATION 
 

UNITÉ DE MESURE 

Ouvrir le module en faisant levier sur les quatre crochets [1]. Enlever le couvercle [2]. 
 

 
 

Retirer le support à la base du module et le fixer au mur. Deux types de fixations murales sont possibles : 

1) fixation directe dans le mur à l’aide du support et installation du compteur sur le support ; 
2) fixation au mur d'un Din Rail et installation du support (v. illustration). 

 
Exemple 1 Exemple 2 

 

Appliquer la base sur le support et poser les scellés éventuels. 
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Après l’installation, le raccordement, la configuration et la mise en service, fermer le couvercle et placer 
les scellés autocollants et/ou les plombs. 

 

 
 

INSTALLATION DE LA SONDE DE TEMPÉRATURE 

 
Pour l’installation de la sonde de température, consulter les manuels correspondants. 

 
INSTALLATION DES COMPTEURS DE VOLUME 

Pour l’installation des compteurs de volume, consulter les manuels correspondants. 
 
 
 

BRANCHEMENT DES COMPOSANTS 
Les compteurs de débit/volume, les sondes de températures, le réseau M-Bus, etc. doivent être branchés 
au bornier se trouvant à l’intérieur du compteur. 

Bien serrer les bornes et vérifier que les raccordements sont solides. 

Avertissement : faire preuve de prudence lors de l’insertion des câbles dans le bornier afin d'éviter tout 
dysfonctionnement dû au contact entre la gaine et la borne. 
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DESCRIPTION DU BORNIER 
 

 
Chiffres Identification Description 

1/5/6/2 Refoulement Sonde de température de 
refoulement 

3/7/8/4 Retour Sonde de température de 
retour 

10/11/50 Flux IN Entrée compteur de débit 

51/52/53 C1 IN Entrée système de mesure 
volume 1 

54/55/56 C2 IN Entrée système de mesure 
volume 2 

57/58 Froid OUT Sortie impulsionnelle des 
frigories 

16/17 Chaud OUT Sortie impulsionnelle des 
calories 

24/25 MBUS Ligne de communication M- 
Bus 

59/60 Aux Power Alimentation 

BRANCHEMENT DE LA SONDE DE TEMPÉRATURE 
 

 
- Brancher la sonde de refoulement dans les bornes 5 et 6 
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- Brancher la sonde de retour dans les bornes 7 et 8 
 
 

Avertissement : pour éviter les erreurs de calcul éventuelles, vérifier si les sondes de température de 
refoulement et de retour correspondent bien aux bornes. Utiliser exclusivement des sondes de 
température PT1000 conformes à la norme EN1434 et certifiées MID (2004/22/UE). 

 
 
 

BRANCHEMENT DÉBITMÈTRE 
Brancher le débitmètre pour calculer l’énergie thermique de l’entrée impulsionnelle du flux d’entrée 
(10,11,50). 

Le compteur est exclusivement compatible avec les jauges de débit dotées d’une sortie impulsionnelle OC 
(open-collector) ou OA (reed), avec poids d'impulsion en litres/impulsion (obligatoirement compatible 
avec la valeur définie sur le compteur). 

La borne 50 est réservée au branchement du système antifraude éventuel. 
 
 

Avertissement : pour le comptage de la chaleur fiscale, l’unité doit être reliée à un compteur de volume 
et des capteurs de température conforme à la norme MID (2004/22/UE) et EN1434. 

 

Avertissement : en cas d'utilisation de jauges Open-Collector (OC), la polarité de connexion doit être 
respectée. 
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RACCORDEMENT DES JAUGES C1/C2 IN 
 

Les entrées C1 IN (51, 52, 53) et C2 IN (54, 55, 56) sont dédiées aux jauges de volume d’eau sanitaire 
chaude et froide. 

Le compteur est exclusivement compatible avec les jauges de débit dotées d’une sortie impulsionnelle OC 
(open-collector) ou OA (reed), avec poids d'impulsion en litres/impulsion (obligatoirement compatible 
avec la valeur définie sur le compteur). 

Les bornes 53 et 56 sont réservées au branchement du système antifraude éventuel. 
 

Avertissement : en cas d'utilisation de jauges Open-Collector (OC), la polarité de connexion doit être 
respectée. 

 

 
 
 

RACCORDEMENT DES SORTIES IMPULSIONNELLES 
Le compteur est doté de deux sorties impulsionnelles Open-Collector (max. 30 V, 50 mA) : 

- sortie frigories cold OUT (57, 58) 

- sortie calories hot OUT (16, 17) 

Ces sorties peuvent être reliées à un compteur ou à un convertisseur de signal compatible. 
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RACCORDEMENT RÉSEAU M-BUS 
 

Les entrées M-Bus (24 et 25) sont réservées au branchement du compteur au réseau M-Bus filaire. 

Les polarités ne doivent pas être respectées, mais il est préférable de maintenir la même polarité sur tout 
le réseau filaire. 

 

 
 

Avertissement : le réseau M-Bus utilise une tension susceptible d’endommager l’appareil si elle est 
appliquée à des bornes prévues pour d’autres fonctions. Rester prudent lors du branchement. 
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BRANCHEMENT ALIMENTATION AUX 
Les bornes 59 et 60 (Aux Power) permettent de brancher le compteur à un circuit électrique extérieur 
grâce à une alimentation en option (3.6÷5 VCA, 300 mA). 

En cas de branchement au circuit électrique, la batterie sera utilisée comme source d’alimentation de 
secours. 

 

 
 
 

REPRÉSENTATION DES MESURES 
Le format des mesures de l'énergie/puissance et du volume/débit est établi sur la base du poids 
d'impulsion « k » défini sur le système lors de la configuration. 

Le poids d'impulsion détermine par ailleurs la puissance maximale qui, selon la norme EN1434-2, doit 
être de : 

- k < 10 : affichage de l’énergie avec 5 chiffres et 3 décimales 00000.000 MWh (GJ) 

- 10<k<100 : affichage de l’énergie avec 6 chiffres et 2 décimales 000000.00 MWh (GJ) 

- k ≥ 100 :affichage de l’énergie avec 7 chiffres et 1 décimale 0000000.0 MWh (GJ) 
 
 

Avertissement : une fois le poids d'impulsion de l’entrée du débitmètre défini, il ne peut plus être 
modifié. Il est donc important de programmer avec soin la valeur avant la mise en service. 
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INTERFACES DE COMMUNICATION 
 
 

INTERFACE DE SORTIE IMPULSIONNELLE CALORIES/FRIGORIES 
 

Les sorties impulsionnelles (Open Collector – max. 30 V, 50 mA) branchées aux compteurs 
compatibles permettent d’afficher à distance les consommations de calories et de frigories. 

L’unité de calcul est équipée d'une sortie impulsionnelle dédiée pour les calories (16, 17) et d’une sortie 
dédiée pour les frigories (57, 58). 

 
 
 

INTERFACE M-BUS 

L’interface de communication M-Bus filaire permet d’assurer la lecture à distance à l’aide des centrales 
EN13757 (parties 2 et 3). 

La communication avec le compteur s’effectue simplement par l’adresse secondaire (numéro de série du 
compteur) ou l’adresse primaire (à configurer dans le menu). 

Pour les consignes d'utilisation du système M-Bus, consulter les manuels spécifiques. 
 
 
 
 

FONCTIONS 
Le compteur de chaleur Hydrosplit M3 est équipé de sections dédiées à la mesure de l’énergie thermique 
d'un circuit de chauffage/climatisation, et la mesure du volume obtenu par les jauges d’eau chaude et 
froide sanitaire. 

Le compteur convient à un usage privé en présence d'installations à deux tuyaux, une centrale thermique 
ou toute autre installation compatible. 

Dans les installations résidentielles, généralement composées de deux tuyaux, la mesure de l’énergie 
thermique s’effectue sur une section unique tant en régime de chauffage que de refroidissement. 

Un schéma de raccordement figure ci-dessous. 
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ECRANS ET BOUTONS 
Le compteur se compose d'un écran à cristaux liquides et deux  boutons (T1 et T2) permettant la 
configuration des paramètres et l’affichage. 

 
 

LEGENDE 

1) Champ numérique à huit chiffres ; 

2) Index numérique à un chiffre (niveau menu) ; 

3) Index des calories ; 
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4) Index des frigories ; 

5) Index des circuits 1-2 eau chaude/froide sanitaire ; 

6) Index température de retour ; 

7) Index température de départ ; 

8) Indicateur de niveau de batterie ; 

9) Indicateur d’anomalie ; 

10) Index fluxmètre circuit de chauffage ; 

11) Index données M-Bus filaire ; 

11+12) Index données M-Bus sans fil (préparation) ; 

13) Index historique ; 

14) Index poids d'impulsion (k) ; 

15) Index unité de mesure ; 

T1) Touche de choix de niveau ; 

T2) Touche de défilement dans le niveau sélectionné ; 
 

MENU PROGRAMMATION 
Le menu de programmation permet le réglage ordinaire du compteur et le contrôle des données 
enregistrées. 

ACCÈS AU MENU DE PROGRAMMATION 

Pour accéder au menu de programmation, appuyer sur le bouton T1 et sélectionner le niveau 3. Maintenir 
le bouton T2 enfoncé pendant plus de 3 secondes. 

 

Ensuite, introduire un mot de passe pour des raisons de sécurité. Sélectionner les chiffres à l’aide du 
bouton T2 et changer la valeur à l’aide du bouton T1. 

Le mot de passe est transmis exclusivement par le fabricant à l’installateur. 

La configuration commence une fois le mot de passe introduit. 
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Les écrans de configuration sont répartis en 15  niveaux intermédiaires. Les différentes étapes de 
configuration sont indiquées ci-dessous : 

1) Le premier paramètre à configurer est le poids d’impulsion « k » du fluxmètre de l’installation de 
chauffage. 

La valeur peut être sélectionnée à l’aide de la touche T1 : 0,1–0,25–1–2,5–10–25–100–250 L/imp 
 

Valider le paramètre en maintenant le bouton T2 pendant plus de 3 secondes. Le paramètre suivant est 
activé. 

Avertissement : le réglage du poids d'impulsion du fluxmètre de l’installation de chauffage ne peut 
s’effectuer qu’une seule fois. Au terme de la configuration, le paramètre ne pourra plus être modifié. 

2) Le deuxième paramètre concerne l’activation du contact antifraude du fluxmètre de l’installation de 
chauffage (Flow in). Utiliser le bouton T1 pour activer [1] ou désactiver [0]. 

Valider le paramètre en maintenant le bouton T2 pendant plus de 3 secondes. Le paramètre suivant est 
activé. L’activation du contact antifraude nécessite le branchement d'un contact normalement fermé (NC) 
entre les bornes 50 et 11. Une fraude sera signalée si le contact est ouvert. 

3) Le troisième paramètre à configurer est la valeur « k » du compteur C1 d’eau froide ou chaude sanitaire. 

La valeur peut être sélectionnée à l’aide de la touche T1 : 0,1–0,25–1–2,5–10–25–100–250 L/imp 

 
Valider le paramètre en maintenant le bouton T2 pendant plus de 3 secondes. Le paramètre suivant est 
activé. 

4) Le quatrième élément à configurer est la mise à jour de la consommation figurant sur le cadran du 
compteur C1 d’eau froide ou chaude sanitaire. Sélectionner les chiffres à l’aide du bouton T2 et changer 
la valeur à l’aide du bouton T1. 
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Valider le paramètre en maintenant le bouton T2 pendant plus de 3 secondes. Le paramètre suivant est 
activé. 

5) Le cinquième paramètre concerne l’activation du contact antifraude du compteur C1. Utiliser le bouton 
T1 pour activer [1] ou désactiver [0]. 

Valider le paramètre en maintenant le bouton T2 pendant plus de 3 secondes. Le paramètre suivant est 
activé. 

6) Le sixième paramètre à configurer est la valeur « k » du compteur C2 d’eau froide ou chaude 

sanitaire. La valeur peut être sélectionnée à l’aide de la touche T1 : 0,1–0,25–1–2,5–10–25–100–250 

L/imp 

 
Valider le paramètre en maintenant le bouton T2 pendant plus de 3 secondes. Le paramètre suivant est 
activé. 

7) Le septième élément à configurer est la mise à jour de la consommation figurant sur le cadran du 
compteur C2 d’eau froide ou chaude sanitaire. Sélectionner les chiffres à l’aide du bouton T2 et changer 
la valeur à l’aide du bouton T1. 

Valider le paramètre en maintenant le bouton T2 pendant plus de 3 secondes. Le paramètre suivant est 
activé. 

8) Le cinquième paramètre concerne l’activation du contact antifraude du compteur C2. Utiliser le bouton 
T1 pour activer [1] ou désactiver [0]. 

Valider le paramètre en maintenant le bouton T2 pendant plus de 3 secondes. Le paramètre suivant est 
activé. 

9) Le neuvième paramètre à configurer est la valeur « k » de la sortie impulsionnelle OC des calories (hot 
out). La valeur peut être sélectionnée à l’aide de la touche T1 : 0 - 1 - 10 – 100 - 1000 kWh/imp 
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Valider le paramètre en maintenant le bouton T2 pendant plus de 3 secondes. Le paramètre suivant est 
activé. 

10) Le dixième paramètre à configurer est la valeur « k » de la sortie impulsionnelle OC des frigories (cold 
out). La valeur peut être sélectionnée à l’aide de la touche T1 : 0 - 1 - 10 – 100 - 1000 kWh/imp 

Valider le paramètre en maintenant le bouton T2 pendant plus de 3 secondes. Le paramètre suivant est 
activé. 

11) Le onzième paramètre est l’adresse secondaire M-Bus filaire (M-Bus) des calories. Sélectionner les 
chiffres à l’aide du bouton T2 et changer la valeur à l’aide du bouton T1. 

Valider le paramètre en maintenant le bouton T2 pendant plus de 3 secondes. Le paramètre suivant est 
activé. 

12) Le douzième paramètre est l’adresse principale M-Bus filaire (M-Bus) des calories. Sélectionner les 
chiffres à l’aide du bouton T2 et changer la valeur à l’aide du bouton T1. 

Valider le paramètre en maintenant le bouton T2 pendant plus de 3 secondes. Le paramètre suivant est 
activé. 

13) Le treizième paramètre est l’adresse secondaire M-Bus filaire (M-Bus) des frigories. Sélectionner les 
chiffres à l’aide du bouton T2 et changer la valeur à l’aide du bouton T1. 

Valider le paramètre en maintenant le bouton T2 pendant plus de 3 secondes. Le paramètre suivant est 
activé. 
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1.1 Energie comptabilisée (calories) – valeur 
cumulée 

1.2 Test de l’écran – Tous les segments sont 
allumés 

 

14) Le quatorzième paramètre est l’adresse secondaire M-Bus filaire (M-Bus) des frigories. Sélectionner 
les chiffres à l’aide du bouton T2 et changer la valeur à l’aide du bouton T1. 

Valider le paramètre en maintenant le bouton T2 pendant plus de 3 secondes. Le paramètre suivant est 
activé. 

15) Enfin, pour sortir du menu et enregistrer les paramètres, choisir le numéro [1] du panneau ESC à l’aide 
du bouton T1. Utiliser le numéro [0] pour revenir au niveau intermédiaire 1 

Avertissement : avant de confirmer l’enregistrement des paramètres, vérifier si tous les réglages ont 
été correctement effectués, et notamment le poids d'impulsion de l’entrée du débitmètre. Une fois 
l’enregistrement effectué, il n’est plus possible de le modifier. 

 
 
 

MENU CONSULTATION 
Le menu Consultation se répartit en six niveaux. Le chiffre correspondant est toujours indiqué en haut à 
gauche de l’écran. 

Appuyer sur le bouton T1 pour accéder au niveau souhaité. Appuyer sur le bouton T2 pour afficher les 
niveaux intermédiaires. 

Un schéma de navigation du menu de consultation figure ci-dessous. 
 
 

NIVEAU 1 : VALEURS CUMULÉES 
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2.1 Puissance instantanée 

 
2.2 Débit instantané 

 
2.3 Température de refoulement 

 
2.4 Température de retour 

 

  
 
 

NIVEAU 2 : VALEURS D’EXPLOITATION INSTANTANÉES 
 

1.3 Test de l’écran – Tous les segments sont 
éteints 

 
1.4 Energie comptabilisée (frigories) – valeur 
cumulée 

 
1.5 Volume utile à la comptabilisation 
(calories) – valeur cumulée 

 
1.6 Volume utile à la comptabilisation 
(frigories) – valeur cumulée 

1.7 Volume total (première entrée 
impulsionnelle supplémentaire) – valeur 
cumulée (facultatif) 

1.8 Volume total (deuxième entrée 
impulsionnelle supplémentaire) – valeur 
cumulée (facultatif) 
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NIVEAU 3 : RÉGLAGES (AFFICHAGE) 

2.5 Différence de température 

 

  

3.1 Numéro de série 

 
3.2 Version du firmware 

 
3.3 Version du firmware - communication 

 
3.4 Date du jour 

 
3.5 Rapport litres\impulsion entrée 
débitmètre 

 
3.6 Unité de mesure (0= Mwh, 1= GJ) 

 
3.7 Activation de l’alerte antifraude du 
débitmètre 

 
3.8 Rapport litres/impulsion première entrée 
impulsionnelle supplémentaire 

 
3.9 Valeur initiale premier compteur 
supplémentaire 

3.10 Activation alarme antifraude de la 
première entrée impulsionnelle 
supplémentaire 
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3.11 Rapport litres/impulsion deuxième entrée 
impulsionnelle supplémentaire 

 
3.12 Valeur initiale deuxième compteur 
supplémentaire 

3.13 Activation alarme antifraude de la 
deuxième entrée impulsionnelle 
supplémentaire 

3.14 Réglage rapport unité/énergie pour sortie 
impulsionnelle des calories 

 
3.15 Réglage rapport unité/énergie pour sortie 
impulsionnelle des frigories 

 
3.16 Adresse secondaire MBUS calories 

 
3.17 Adresse primaire MBUS calories 

 
3.18 Adresse secondaire MBUS frigories 

 
3.19 Adresse primaire MBUS frigories 
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3s.1 Demande de mot de passe pour réglage 
des paramètres 

 
3s.2 Réglage litres/impulsions (débitmètre) 

 
3s.3 Activation du contact antifraude 
(débitmètre) 

 
3s.4 Rapport litres/impulsion (première entrée 
impulsionnelle supplémentaire) 

 
3s.5 Valeur initiale du compteur (première 
entrée impulsionnelle supplémentaire) 

3s.6 Activation du contact antifraude 
(première entrée impulsionnelle 
supplémentaire) 

3s.7 Rapport litres/impulsion (deuxième 
entrée impulsionnelle supplémentaire) 

 
3s.8 Valeur initiale du compteur (deuxième 
entrée impulsionnelle supplémentaire) 

3s.9 Activation du contact antifraude 
(deuxième entrée impulsionnelle 
supplémentaire) 

3s.10 Réglage rapport unité/énergie pour 
sortie impulsionnelle (calories) 

 

NIVEAU 3 : RÉGLAGES (CONFIGURATION) 
 

Le réglage des paramètres est accessible en appuyant sur le bouton T2 pendant 3 secondes lorsqu’un 
élément du niveau 3 figure à l'écran. 
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3s.11 Réglage rapport unité/énergie pour 
sortie impulsionnelle (frigories) 

 
3s.12 Réglage adresse secondaire MBUS 
(calories) 

 
3s.13 Réglage adresse primaire MBUS 
(calories) 

 
3s.14 Réglage adresse secondaire MBUS 
(frigories) 

 
3s.15 Réglage adresse primaire MBUS 
(frigories) 

3s.16 Enregistrement des paramètres et sortie 
1= enregistrement des paramètres et sortie, 
0= ne pas sortir 
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4.1 Jour d’enregistrement 

 
4.2 Energie comptabilisée (calories) – valeur 
cumulée au jour d’enregistrement 

 
4.3 Energie comptabilisée (frigories) – valeur 
cumulée au jour d’enregistrement 

4.4 Volume (première entrée impulsionnelle 
supplémentaire) – valeur cumulée au jour 
d’enregistrement (facultatif) 

4.5 Volume (deuxième entrée impulsionnelle 
supplémentaire) – valeur cumulée au jour 
d’enregistrement (facultatif) 

 

5.1 Total des heures de fonctionnement en 
calcul 

 
5.2 Durée de vie en heures de l'instrument 

 

NIVEAU 4 : DATE D’ENREGISTREMENT 
 

 
Réglage du jour d’enregistrement 

 

- Afficher l’un des menus du niveau 4 
- Maintenir le bouton T2 enfoncé pendant 3 secondes 
- L'écran de réglage s’affiche 
- Introduire la date souhaitée au format jj.mm (T1 : augmente la valeur ; T2 : sélectionne le 

chiffre) 
- Valider le réglage en maintenant le bouton T2 enfoncé pendant 3 secondes 

 
 
 

NIVEAU 5 : HISTORIQUE 
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5.1 Heures de fonctionnement avec erreur 

 
5.2 Liste des erreurs actives 

 
5.3 Nombre d’accès avec mot de passe 
installateur 

5.3.1 Date de la dernière modification des 
paramètres 

 

  
 
 

NIVEAU 6 : ERREURS ET ANOMALIES 
 

5.3 Données d’enregistrement de l’historique 
(jusqu’à 26 valeurs possibles, enregistrement à 
la fin du mois) 

5.3.1 Energie comptabilisée (calories) – valeur 
cumulée au jour d’enregistrement de 
l’historique 

5.3.2 Energie comptabilisée (frigories) – valeur 
cumulée au jour d’enregistrement de 
l’historique 

5.3.3 Volume (deuxième entrée impulsionnelle 
supplémentaire) – valeur cumulée au jour 
d’enregistrement de l’historique 

5.3.4 Volume (deuxième entrée impulsionnelle 
supplémentaire) – valeur cumulée au jour 
d’enregistrement de l’historique 
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MISE EN SERVICE 
Préambule : les procédures indiquées dans ce paragraphe doivent être effectuées uniquement au terme 
des phases d’installation et de branchement. Les essais de fonctionnement de l’installation d’eau chaude 
et froide sanitaire ainsi que de l’installation de chauffage/climatisation doivent avoir été effectués. 

Avertissement : au terme du décompte de l’énergie et du volume, certains paramètres ne pourront plus 
être modifiés. Il est donc important de programmer avec soin les valeurs avant la mise en service. 

PROCÉDURE DE MISE EN SERVICE 

1) Vérifier si les raccordements ont été correctement effectués ; 

2) Vérifier au niveau 3 si tous les paramètres configurés sur le compteur sont corrects (notamment le 
poids d'impulsion du débitmètre) 

3) Vérifier si les jauges de débit et de volume, les sondes, etc. ont été correctement installées (v. les 
manuels d'installation spécifiques) 

4) Lancer l’installation de chauffage : 

-Vérifier la cohérence des valeurs indiquées (température refoulement/retour) 

-Vérifier le volume total et le débit instantané 

5) Démarrer l’installation d’eau chaude et froide sanitaire : 

-Vérifier la pertinence des données affichées (volume comptabilisé) 

6) Vérifier l’absence d’erreurs 

7) Poser les scellés autocollants et les plombs éventuels 
 
 
 

ERREURS ET ANOMALIES 
Si une ou plusieurs anomalies se présentent, le compteur de chaleur signalera l’erreur et affichera à 

l'écran l'icône suivante :    . 

Le journal de toutes les anomalies figure au niveau 6 du menu de consultation. Le symbole Err suivi de 
trois chiffres permet d’identifier l’erreur en question. 
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Voici la liste de tous les codes d’erreur : 
 

Erreur Description Conseil Notes 
Err101 Coupure du câble d’au moins une des 

sondes ; 
Au moins une des sondes est absente 

Vérifier l’intégrité et le 
branchement des sondes de 
température. 

L’alarme est réinitialisée. 

Err102 Mesure d'une des sondes hors de 
portée ; au moins une des sondes a 
été endommagée lors du 
remplacement. L’erreur est 
automatiquement réinitialisée. 

Vérifier l’intégrité et le 
fonctionnement des sondes de 
température. 

L’alarme est réinitialisée 
automatiquement une fois 
le problème résolu. 

Err103 Erreur lecture/écriture mémoire ; 
mémoire de l’historique endommagée 

Renvoyer l’appareil au 
fabricant 

 

Err104 Erreur calendrier (référence 
incorrecte) ; oscillateur défectueux 

Renvoyer l’appareil au 
fabricant 

 

Err105 Erreur communications interface 
MBUS 

Renvoyer l’appareil au 
fabricant 

L’erreur ne gêne pas la 
mesure correcte de 
l’appareil. 

Err106 Réservé   

Err107 Coupure d’alimentation ; Renvoyer au fabricant pour 
réparation. 

 

Err108 Ouverture du boîtier électronique ; Renvoyer au fabricant pour 
réparation. 

 

Err201 Réservé   

Err202 Réservé   

Err203 Durée de vie de la batterie inférieure 
à 1 an 

Renvoyer l’appareil au 
fabricant 

 

Err204 Réservé   

Err205 Tentative de fraude au niveau de 
l’entrée impulsionnelle du débitmètre 
; fraude détectée sur le circuit 
d’alarme du module à l'origine des 
impulsions du débitmètre 

Vérifier le câble reliant le 
compteur et le module à 
l’origine des impulsions 

 

Err206 Tentative de fraude au niveau de 
l’entrée impulsionnelle de la jauge de 
volume 1 ; fraude détectée sur le 
circuit d’alarme du module à l'origine 
des impulsions de la jauge de volume 
1 

Vérifier le câble reliant le 
compteur et le module à 
l’origine des impulsions 

 

Err207 Tentative de fraude au niveau de 
l’entrée impulsionnelle de la jauge de 
volume 2 ; fraude détectée sur le 
circuit d’alarme du module à l'origine 
des impulsions de la jauge de volume 
2 

Vérifier le câble reliant le 
compteur et le module à 
l’origine des impulsions 

 

Err301 Limite d’interactions pour l'échange 
de données MBUS atteinte ; 

Attendre minuit avant 
d’envoyer de nouvelles 
demandes par l'interface 
MBUS 

 

Err302 Réservé   
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BATTERIE ET PROCÉDURE DE REMPLACEMENT 
Le compteur surveille en permanence l’état de la batterie (durée moyenne : 10 ans) et signale la fin de vie 
imminente par l’icône  . Le message s’affiche un an avant le déchargement total. 

 

 

Contacter le fabricant pour la remplacer. 
 
 

Avertissement : le compteur utilise des batteries non rechargeables qui, si elles ne sont pas correctement 
utilisées, peuvent s’avérer dangereuses. Pour limiter les risques, prendre les précautions suivantes : 

- Ne pas recharger la batterie 
- Ne pas mettre la batterie en court-circuit 
- Ne pas exposer la batterie à des températures supérieures à 85 °C 
- Ne pas exposer l’appareil à des flammes vives 
- Eviter tout contact avec de l’eau 
- Mettre les batteries au rebut dans le respect des normes en vigueur 
- Toujours utiliser des pièces de rechange d’origine recommandées par le fabricant. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU COMPTEUR 
 

 

Modèle Hydrosplit-M3 
Alimentation - Sur batterie 

- Alimentation électrique (en option 3,6 ÷ 5 VCA, 300 mA) : le cas échéant, 
la batterie est utilisée comme alimentation de réserve. 

Type de batterie Li-SoCl2 Lithium-chlorure de thionyle, 3,6 V, format D, 20 Ah 

Autonomie maximum de la batterie 10 ans* 

Plage de température (utilisation) 5 ÷ 55°C 

Plage de température (conservation) -10 ÷ 55°C 

Dimensions 154 x 119 x 51mm 

Indice de protection IP52 

Homologation 2004/22/CE MID (Module B) 

Certificat IT-MI004-xxxx 

EN1434 
Classe environnementale A (E1, M1) 

Intervalle de température de mesure 
certifié MID (chauffage) 

Θ : 5÷180°C 

Différence intervalle de température 
certifié MID (chauffage) 

ΔΘ : 3÷150K 

Intervalle de température de mesure 
(refroidissement) 

Θ : 2÷24°C 

Différence intervalle de température 
(refroidissement) 

ΔΘ : 3÷20K 
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Conditions de fonctionnement du 
décompte 

Chauffage: ΔΘ≥1K et température du liquide ≥5°C (conditions de 
fonctionnement du décompte) 

Refroidissement : ΔΘ≥0,2K et température du liquide ≤24°C 

99 MW 

2000 m3\h 

LCD, 8 chiffres + icônes 

MWh (standard), GJ (en option) 

Pt1000 (à deux fils) 

3 m 

1 dédié au fluxmètre du circuit de chauffage 

2 pour les contacteurs d’eau chaude/froide sanitaire 

Classe IA (par défaut) : Open Collector ou contact électromagnétique 
(reed), max 5 Hz 

5 Hz 
 

3 m 
 

Tuyau de retour (par défaut), tuyau de refoulement (en option). 

Toujours respecter les données figurant sur le couvercle. 
Eau 
 
 
 
*La durée de vie de la batterie dépend fortement de la fenêtre de temps 
de travail, définie lors du processus de configuration, et des conditions 
environnementales. L’estimation de l’autonomie de la batterie est 
donnée par le logiciel de configuration. 

 

Puissance maximale mesurable 

Débit maximal mesurable 

Ecran 

Unité de mesure 

Sondes de température 

Longueur câble sonde 

Entrée impulsionnelle 

 

Classe d’entrée impulsionnelle 

Fréquence maximale d’entrée 
impulsionnelle (certificat MID) 

Longueur maximale du câble 
d’impulsions 

Installation fluxmètre (flow in) 

 
Liquide pris en charge 
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FONCTIONNEMENT AU-DELÀ DES LIMITES DÉCLARÉES 
Il est conseillé de vérifier que les conditions de mesure respectent les limites de certification indiquées. 
L’appareil demeure fonctionnel au-delà de ces limites, mais son utilisation n’est plus couverte par le 
certificat dès lors que les conditions de mesure ne correspondent pas à celles figurant dans le certificat. 

 

En ce qui concerne les conditions de mesure du débit du fluxmètre associé au compteur, veiller au respect 
des débits conseillés dans le tableau ci-après selon le coefficient du fluxmètre. 

 
Coefficient du fluxmètre 

[litre/imp] 

 
Débit maximal autorisé [m3\h] 

 
Débit minimal conseillé [m3\h] 

 
0,1 

 
1,8 

 
0,010 

 
0,25 

 
4,5 

 
0,025 

 
1 

 
18 

 
0,1 

 
2,5 

 
45 

 
0,250 

 
10 

 
180 

 
1 

 
25 

 
450 

 
2,5 

 
100 

 
1800 

 
10 

 
250 

 
2000 

 
25 

 



 

 

 EU DECLARATION OF CONFORMITY  
dichiarazione di conformità CE 

 
 

Water meter product type/model:  HYDROSPLIT M3 
Modello di contatore per acqua: 
  
Name and address of the manufacturer: BMETERS S.r.l. Via del Friuli, 3 – 33050    Gonars (UDINE) ITALY 
Nome e indirizzo del fabbricante 
  
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 
La presente dichiarazione di conformità è emessa sotto la responsabilità del fabbricante. 
  
Object of declaration:   Heat meter Calculator 
Oggetto della dichiarazione: Calcolatore di energia termica 
  
Above mentioned object is in conformity with relevant EU 
harmonization legislation: 

Directive No. 2014/32/EU (MID) and 2014/30/EU (EMC) and 2011/65/EU 
(RoHS) 

L'oggetto sopra menzionato è conforme alla normativa di 
armonizzazione dell'UE pertinente: 

Direttiva No. 2014/32/UE (MID) e 2014/30/EU (EMC) e 2011/65/UE (RoHS) 

  
Relevant harmonized standards and normative documents and references to the other technical specifications used for declaration: 
Norme armonizzate pertinenti e documenti normativi e riferimenti alle altre specifiche tecniche utilizzate per la dichiarazione: 
   
EN 1434-1:2015+A1:2018  Welmec 7.2:2023 
EN 1434-2:2015+A1:2018   
EN 1434-4:2015+A1:2018   
EN 1434-5:2015+A1:2019   
   
   
Name and number of notified body: Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale scarl 

Via Casilina Nord 246 km 68 03013 – Ferentino (FR) Italy Nome e numero dell’ organismo notificato: 
  
Certificate issued: EU type certification in accordance with Module B of Directive No. 2014/32/EU 
Certificato emesso: Certificazione UE di tipo in conformità al Modulo B della Direttiva n. 

2014/32/UE 
  
Issue the Certificate No: IT-001-15-MI004-2213 
Numero del certificato emesso:  
  
Name and number of notified body: Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale scarl 

Via Casilina Nord 246 km 68 03013 – Ferentino (FR) Italy Nome e numero dell’ organismo notificato: 
  
Certificate issued: Certification of production, final product inspection and testing in accordance 

with Module D of Directive No. 2014/32/EU 
Certificato emesso: Certificazione della produzione, ispezione del prodotto finito e collaudo in 

conformità al Modulo D della Direttiva n. 2014/32/UE 
  
Issue the Certificate No: IT-030-21-2213 
Numero del certificato emesso:  
  
Signed by the General Manager   
on behalf of BMETERS S.r.l.:   

Mr. Mauro Budai 
 

 

Firma del Direttore generale 
Per conto di BMETERS S.r.l.: 
 
  

Place and date of declaration issue:   Gonars, Italy, February 21, 2025  
Luogo e data di emissione della dichiarazione: Gonars, Italia, 21 Febbraio 2025 
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